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Installation av en sensorkammare
Kammaren ska installeras precis brevid ventilen på inloppssidan (nära kopplad) horisontellt med pilen
på huset i flödesriktningen, vilket visas i Figur 1.
Det är viktigt att sensorkammaren installeras i rätt läge.
Figur 1 är rätt installation, Figur 2 är fel.
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